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WYJAŚNIENIE  

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

 Działając na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. 

Dz. U.  z 2015 r.  poz. 2164 z póź. zm. ) zawiadamia się, że w dniu 28.07.2017 r. wpłynął 

wniosek o wyjaśnienie  specyfikacji istotnych warunków  zamówienia na Budowę drugiej 

części III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków 

w Gminie Marciszów następującej treści: 

 

1. Prosimy o udostepnienie na stronie Zamawiającego załączniki SIWZ w wersji 

elektronicznej w formacie doc. 

2. Czy zamawiający wyrazi  zgodę  na wykonanie sieci  kanalizacyjnej grawitacyjnej  z 

rur  PVC gładkich SN8, z wydłużonym kielichem? 

3. Zgodnie z zapisem SIWZ rozdz. 5 pkt 5.2 c Zamawiający wymaga od Wykonawcy  

m.in. doświadczenia w postaci zrealizowania  1 zamówienia na roboty budowlane o 

podobnym charakterze polegające na budowie kanalizacji sanitarnej  o długości  nie 

mniejszej  niż 10 km z odtworzeniem  nawierzchni  dróg utwardzonych. Prosimy  o 

wyjaśnienie czy zamawiający pod pojęciem „ o podobnym charakterze” rozumie  

wykonanie  kanalizacji sanitarnej  o tych samych średnicach  i długościach  czy 

również roboty branżowe wymienione w SIWZ w rozdziale 3 pkt II i III. 

4. Prosimy o podanie grubości  ścianek  rur PE. 

5. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opinie geotechniczną. 

 

na które udziela się następujących odpowiedzi: 

 

Ad. 1 Załączniki  do SIWZ w wersji edytowalnej zostały zamieszczone w dniu 28.07.2017 r. 

Ad. 2. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej  z rur  

          PVC gładkich , SN 8 z wydłużonym kielichem. 

Ad. 3. Zamawiający przez roboty o podobnym charakterze rozumie wykonanie kanalizacji    

sanitarnej o tych samych średnicach  i długościach wraz z odtworzeniem  nawierzchni  

dróg utwardzonych. Wykazanie doświadczenia w zakresie robót określonych w 

rozdziale 3 pkt II i III nie jest wymagane. 

Ad. 4. Parametry rur PE : PN 10 SDR 17  

Ad. 5 Zamawiający  nie posiada opinii geotechnicznej  
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